1. Pielikums Tehniskai specifikācijai

Iepirkums „Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu gāzes apkures iekārtu apkalpošana”

Pretendentam ir jāveic šādi gāzes apkures iekārtu apkalpošanas darbi, vienu reizi gadā pirms apkures sezonas sākšanās:
	Nr.
p.k.
	Nosaukums

	1.1.
	Gāzes pievienojuma spiediena  pārbaude

	1.2
	Degļa un dīžu tīrības pārbaude, nepieciešamības gadījumā iztīrīšana un nomaiņa

	1.3.
	Pievienojuma spiediena un spiediena uz dīzēm pie max. un min. iekārtas jaudas pārbaude, vajadzības gadījumā pārregulēšana

	1.4.
	Aizdedzes elektrodu pārbaude un kontrolelektroda izmērīšana,
 nepieciešamības gadījumā tīrīšana un nomaiņa

	1.5.
	Kurtuves - siltummaiņa vizuālā pārbaude, nepieciešamības gadījumā tīrīšana

	1.6.
	Dūmgāzu noplūdes vada līdz skurstenim vizuālā pārbaude, nepieciešamības gadījumā tīrīšana

	1.7.
	Gāzes vada no starpkrāna līdz katlam blīvuma pārbaude

	1.8. 
	Izplešanās trauka spiediena pārbaude, nepieciešamības gadījumā uzpumpēšana vai trauka nomaiņa

	1.9.
	Vilkmes kontroles devēja pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomaiņa

	1.10
	Slēgtās sistēmas drošības vārstu un kontrolmonitora pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomaiņa

	1.11.
	Sūkņu darbības pārbaude nepieciešamības gadījumā nomaiņa

	1.12.
	Ūdens pildīšanas armatūras pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomaiņa

	1.13.
	Ūdens sildītāja funkcionālā pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomaiņa

	1.14.
	Blīvuma pārbaude visiem savienojumiem

	1.15.
	Ūdens filtra, kurš atrodas iekārtā tīrīšana, nepieciešamības gadījumā  sietiņu nomaiņa

	1.16.
	Regulatoru funkciju pārregulēšana pēc PASŪTĪTĀJA vēlēšanās

	1.17.
	Elektrisko savienojumu stingrības pārbaude

	1.18
	Mehānisko piejaukuma filtra pārbaude, nepieciešamības gadījumā tīrīšana

	1.19.
	Telpas termometra funkcionālā pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomaiņa

	2.
	Citi ar apkures iekārtas uzturēšanu saistītie darbi:

	2.1.
	Ūdens pievada tehniskā apkope

	2.2.
	Gāzes pievada tehniskā apkope (līdz starpkrānam)

	2.3.
	Dūmvada tehniskā apkope

	2.4.
	Speciālais šķidrums ūdens sildītāju skalošanai.

	2.5.
	Gāzes apkures iekārtas darbības režīmu periodiskā pārbaude t. sk.
(gāzes spiediens pēc regulatora, gāzes spiediens pirms degļa, gāzes patēriņš, dūmgāzu temperatūra, temperatūra katlā, dūmgāzu sastāvs).


